
3к

4к 4к

Ак1

1 2 5 7 9 11 13 15 17 18

19

20

20

21

21

22

22

А А

Б

В В

Г Г

Д

Е

42510
4020 3430 3150 2850 3050 3250 3110 3790 3390 3240 3220 6010

Жилая комната
13,08

Жилая комната
13,55

Жилая комната
12,27

Жилая комната
12,21 Кухня

18,60

Жилая комната
14,20

Кухня
14,79

Кухня
18,81

Кухня
13,24

Лифтовый холл
12,10

Жилая комната
11,86

Кухня
18,53

Жилая комната
12,64

Кухня
18,63

Жилая комната
13,84

Жилая комната
13,12

Жилая комната
12,20

Кухня
15,36

Кухня
18,15

Жилая комната
11,68

Жилая комната
12,24

Кухня-ниша
5,04

Жилая комната
19,83

Жилая комната
11,75

Жилая комната
11,67Жилая комната

12,44

42510

16
20

0

76
40

17
20

68
40

16
20

0
41

00
27

00
84

0
17

20
35

00
33

40

22-500-800

n.1 Q982
11-500-1500

n.1 Q1002

Ø16х2,2

Т21-1
Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т21-1
Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т21-1

11-500-1200

n.1 Q836

Ø16х2,2

Т21-1

Ø16х2,2

Т11-1

11-500-1200

n.1 Q756

11-500-700

n.1 Q504

11-500-600

n.1 Q482

11-500-1000

n.1 Q722

Ø16х2,2

Т21-1

Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т21-1

Ø20х2,8

Т11-1

Ø20х2,8

Т21-1

Ø16х2,2

Т21-1

Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т21-1
Ø16х2,2

Т11-1

11-500-1400

n.1 Q930

Ø16х2,2

Т11-1

Ø16х2,2

Т21-1

11-500-700

n.1 Q526

Ø16х2,2

Т21-1

Ø16х2,2

Т11-1

11-500-1100

n.1 Q790

Ø16х2,2

Т11-1 Ø16х2,2

Т21-1

Ø20х2,8

Т21-1

Ø20х2,8

Т11-1

Ø16х2,2

Т11-1
Ø16х2,2

Т21-1

11-500-1300

n.1 Q907

ГСт1

Ø20х2,8

Ст 8

Ø20х2,8

Ст 8

Ø15х2,8

3LM.20.15.32S.UHIT

Ø50х3,5

ГСт 3

КСК-20 С-1054 К

КСК-20 С-731 К (Левый)

6LM.25.20.50S.UHIT

22-500-800

n.1 Q961

11-500-1500

n.1 Q1040

11-500-1400

n.1 Q941

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

22-500-500

n.1 Q670

11-500-1500

n.1 Q1000

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

11-500-1500

n.1 Q994

11-500-1400

n.1 Q922

11-500-900

n.1 Q578

11-500-1300

n.1 Q868

22-500-1000

n.1,5 Q1227

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø20х2,8

Т11-3

Ø20х2,8

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

11-500-1800

n.1 Q1254

Ø16х2,2

Т21-3
Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3
22-500-1200

n.1,5 Q1344

11-500-1300

n.1 Q913

Ø20х2,8

Т11-3

Ø20х2,8

Т21-3
Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø20х2,8

Т21-3

Ø20х2,8

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

22-500-800

n.1 Q967

11-500-1400

n.1 Q970

11-500-1500

n.1 Q1093
11-500-1500

n.1 Q986

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø20х2,8

Т11-3

Ø20х2,8

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

11-500-1700

n.1,5 Q1188

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т21-3

Ø16х2,2

Т11-3

Ø16х2,2

Т21-3
Ø16х2,2

Т11-3

22-500-900

n.1 Q1078

3 4 6 8 10 12 14 16

4600 2600 2100 3100 3600 3100 3210 2990 5380 2600 3220 6010

+15,590

6-02

6-03 6-05

6-01
Ø50х3,5

Ø76х3,5
Т21-4

Ø76х3,5
Т11-4

Ø50х3,5Ø50х3,5

ГСт 2

Ø20х2,8

Ст 6

Ø25х3,2

Ст 6

Ø20х2,8

Ст 6

2

2

А/1

+15,590

15
0

50
0

Стальной панельный радиатор
"PRADO Universal"

Узел нижнего подключения
"PRADO PR20 03 20 (прямой) 3/4" - для приборов установленных на

монолитную стену по оси 1, остальные с угловым подключением

Труба из сшитого полиэтилена
"Контур G-RAY OXY PEXa EVON"

Монтировать по центру оконного проёма
кроме приборов расположенных возле балконных дверей
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Многоэтажная жилая застройка по ул. Металлургов в г.

Екатеринбурге. 1 очередь

План 6 этажа
ООО "ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ
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Р 8
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Изм. К.уч. Лист №док Подпись Дата

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

6-01 Межквартирный коридор 44,58

6-02 Лифтовый холл 12,10

6-03 Тамбур 3,00

6-04 Переходная лоджия

6-04 Переходная лоджия 9,00

6-05 ЛК Н1 12,53

Условные обозначения 

11-500-700
n. 1  Q478

Тип отопительного прибора

Высота отопительного прибора, мм

Длина отопительного прибора, мм

Мощность отопительного прибора, Вт
Настройка термостатической вставки

Ø16x2,2
Т11-3

Диаметр трубопровода х толщина стенки, мм

Тип трубопровода
Номер системы отопления

1 01.202208-22Зам-


